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MANUALE DI INSTALLAZIONE

CONDIZIONATORE D'ARIA

* Prima di installare il prodotto, leggere completamente questo
manuale di installazione.
* L'installazione deve essere eseguita in conformita con le norme
nazionali per le connessioni solo da parte di personale autorizzato.
* Dopo avere letto il manuale di installazione conservarlo in un luogo sicuro.
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Installazione Componeti

l Installazione Componeti

[Tipo CEA/CFA]
Pannello di controllo
Filtro dell’aria
Ingresso dell'aria
[Tipo CEU/CFU]

|||||
......

Ingresso dell'aria

Filtro dell’aria
(allingresso aria)
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Precauzioni di sicurezza

l Precauzioni di sicurezza

Rispettare le seguenti istruzioni per prevenire infortuni agli utenti, e alle altre persone in generale, e danni alle

proprieta.

W L'uso errato causato dalla mancata osservanza delle istruzioni puo causare danni o lesioni.
L'importanza ¢ classificata dalle seguenti indicazioni.

‘ A PER|COLO Questo simbolo indica pericolo di morte o di seri infortuni.

‘ A ATTENZIONE  Questo simbolo segnala la possibilita di lesioni o danni limitatamente alle proprieta.

M | significati dei simboli usati in questo manuale sono illustrati sotto.

-0

Indica qualcosa da non fare assolutamente.

Indica che I'istruzione deve essere rispettata.

e ™\
\APERICOLO ) )

H Installazione

Non utilizzare interruttori auto-
matici difettosi o di potenza
inferiore. Utilizzare questa appa-
recchiatura su un circuito dedi-
cato.

« Vi & il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Installare il pannello e il coper-
chio della scatola di controllo in
modo sicuro.

Vi & il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Non modificare o prolungare il
cavo di alimentazione.

« Vi e il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Per l'installazione, rivolgersi
sempre al rivenditore o a un

centro di assistenza autorizzato.

« Vi e il rischio di scosse elettriche,
incendio, esplosione o lesioni.

Per i collegamenti elettrici,
rivolgersi al rivenditore, a un
elettricista qualificato o a un
centro di assistenza autorizzato.

+ Non smontare o tentare di riparare
il prodotto. Vi € il rischio di scosse
elettriche o incendio.

Installare sempre un interruttore
automatico e circuito dedicato.

« L'errato cablaggio o installazione
puo causare incendi 0 scosse
elettriche.

L'unita non deve essere installata

né rimossa dall'utente (cliente).

« Vi & il rischio di scosse elettriche,
incendio, esplosione o lesioni.

Non installare il prodotto su
supporti di installazione difetto-
si.

+ Cio potrebbe causare infortuni,
incidenti o danni al prodotto.

Il prodotto deve essere sempre
provvisto di messa a terra.

« Vi e il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Utilizzare fusibili o interruttori
automatici di giusta tensione.

« Vi e il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Disimballare e installare il pro-
dotto con attenzione.

+ | bordi taglienti possono causare
infortuni. Fare particolare attenzio-
ne ai bordi del contenitore e alle
alette del condensatore e dell'eva-
poratore.

Accertarsi che I'area di installa-
zione non sia soggetta a dete-
rioramento nel tempo.

+ Se la base si rompe, 'unita pud
cadere con essa, causando infor-
tuni a persone, guasti al prodotto o
danni alle cose.
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Precauzioni di sicurezza

Non attivare il sezionatore o I'alimentazione elet-
trica nei casi in cui il pannello anteriore, I’'arma-
dio, il coperchio superiore, il coperchio della scat-
ola dei comandi siano rimossi o aperti.

+ In caso contrario esiste il rischio di incendio, shock

elettrico, esplosione o morte.

Utilizzare una pompa a vuoto o a gas inerte (azoto) quando si
fa la prova di tenuta o di spurgo dell'aria. Non comprimere
aria o ossigeno e non utilizzare i gas infiammabili. In caso
contrario, potrebbe causare incendi o esplosioni.

+ C'¢ il rischio di morte, lesioni, incendio o esplosione.

B Funzionamento

Non utilizzare il prodotto troppo
a lungo in ambienti molto umidi
e con una finestra o una porta
aperta.

« L'umidita potrebbe condensarsi e
bagnare o danneggiare i mobili.

Non collegare/scollegare il
cavo di alimentazione alla/dalla
presa durante il funzionamento.

Vi e il rischio di scosse elettriche o
incendio.

.

Non far cadere acqua sui com-
ponenti elettrici.

.

Vi & il rischio di scosse elettriche,
incendio o guasti al prodotto.

In caso di perdite di gas infiam-
mabile, aprire la finestra per
ventilare il locale prima di azio-
nare l'unita.

+ Non utilizzare il telefono o accen-
dere o spegnere interruttori. Vi & il
rischio di esplosioni o incendi.

Non aprire la griglia di aspirazio-
ne del prodotto durante il funzio-
namento (non toccare il filtro
elettrostatico, se presente).

Vi ¢ il rischio di lesioni fisiche,
scosse elettriche o guasti al pro-
dotto.

.

Di tanto in tanto, ventilare il prodotto quando uti-

lizzato insieme a fornelli ecc.

.

In caso di inutilizzo del prodotto per lunghi perio-
di, scollegare il cavo di alimentazione e spegnere

l'interruttore automatico.

+ Vi e il rischio di guasti al prodotto o attivazione acci-

dentale.

Vi & il rischio di scosse elettriche o incendio.

Avere cura di non tirare o dan-
neggiare il cavo di alimentazio-
ne durante il funzionamento.

« Vi & il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Non toccare il prodotto con le
mani bagnate.

Vi & il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Non conservare o utilizzare gas
infiammabili o combustibili in pros-
simita del prodotto.

Vi & il rischio di incendio o guasti
al prodotto.

In caso di rumori, odori o fumo
anomali provenienti dal prodot-
to. Spegnere l'interruttore auto-
matico e scollegare il cavo di
alimentazione.

« Vi e il rischio di scosse elettriche o
incendio.

In caso di allagamento del pro-
dotto, rivolgersi a un centro di
assistenza autorizzato.

« Vi e il rischio di scosse elettriche o
incendio.

re il prodotto.

cuno.

Non mettere nulla sul cavo di
alimentazione.

« Vi & il rischio di scosse elettriche o
incendio.

Non posizionare riscaldatori o
altre apparecchiature vicino
al cavo di alimentazione.

Vi e il rischio di scosse elettriche e
incendio.

Non utilizzare il prodotto in luo-
ghi chiusi per periodi prolunga-
ti.

Potrebbe esservi una scarsita di
ossigeno.

Arrestare il funzionamento e chiu-
dere la finestra in caso di tempe-
ste 0 uragani. Se possibile,
rimuovere il prodotto dalla fine-
stra prima che arrivi un uragano.

« Vi & il rischio di danni alle cose,

guasti al prodotto o scosse elettri-
che.

Evitare che nel prodotto entri
acqua.

« Vi & il rischio di scosse elettriche,
incendio o danni al prodotto.

Spegnere I'alimentazione prima di pulire o ripara-

« Vi e il rischio di scosse elettriche.

Evitare che l'unita esterna sia calpestata da qual-

+ Cio potrebbe lesioni personali e danni al prodotto.

Manuale Installazione 5
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Precauzioni di sicurezza

s ™\
kAATTENZIONE )

M Installazione

Dopo l'installazione o la riparazio- Installare il tubo flessibile di Installare il prodotto allineando-
ne del prodotto, verificare sempre scarico in modo da garantire lo in modo uniforme.
che non vi siano perdite di gas uno scarico corretto e sicuro.
(refrigerante).

« Livelli bassi di refrigerante potreb-  + Un errato collegamento pud cau- + Per evitare perdite d'acqua.
bero causare guasti al prodotto. sare perdite d'acqua.
Non installare il prodotto in modo che il Per sollevare e trasportare il Non installare il prodotto in luo-
rumore o 'aria calda provenienti dall'unita prodotto sono consigliabili due ghi esposti direttamente al
esterna possano causare danni ai vicini. persone. vento di mare (spruzzi di sale).

« Cio potrebbe causare problemi + Evitare lesioni personali. + Cio potrebbe causare corrosioni al
con i vicini. prodotto. La corrosione, in particola-

re sul condensatore e sulle alette
dell'evaporatore, puo causare mal-
funzionamenti o inefficienza.

B Funzionamento

Non esporre la pelle direttamen-  Non utilizzare il prodotto per scopi speci- Non bloccare I'ingresso o l'usci-

te all'aria fresca per periodi pro- fici, ad esempio per conservare aliment, ta del flusso d'aria.
lungati (non sedersi nel raggio animali, opere d'arte ecc. Questo prodot-
d'azione dell'aspirazione). to & un condizionatore d'aria, non un

sistema di reftigerazione.

+ Cio potrebbe causare danni alla + Vi d il rischio di danni o perdita + In caso contrario, si potrebbero
salute. di cose. verificare guasti al prodotto.
Utilizzare un panno soffice per la Non toccare le parti metalliche del pro- ~ Non calpestare o mettere ogget-
pulizia. Non utilizzare detergenti dotto durante la rimozione del filtro ti sul prodotto (unita esterne).
aggressivi, solventi ecc. dell'aria. Sono molto appuntite!

« Vi e il rischio di scosse elettriche, + Vi & il rischio di lesioni personali. « Vi e il rischio di lesioni personali o
incendio o danno alle parti in pla- guasti al prodotto.
stica del prodotto.

Inserire sempre il filtro in modo Non introdurre le mani o altri Non bere acqua fuoriuscita dal
stabile. Pulire il filtro ogni 2 set- oggetti nella bocca di ingresso prodotto.

timane o piu spesso, se neces- o uscita dell'aria durante il fun-

sario. zionamento.

+ Un filtro sporco riduce I'efficienza del + Le parti mobili metalliche sono affi-  + Cid pud causare gravi danni alla
condizionatore e potrebbe causare late e potrebbero causare infortuni.  salute.
danni 0 malfunzionamenti del prodotto.

Utilizzare una scala salda per Sostituire tutte le batterie del telecomando Non ricaricare o smontare le
pulire o riparare il prodotto. sempre con altre dello stesso tipo. Non batterie. Non gettare le batterie
mischiare batterie nuove e vecchie o batte- nel fuoco.

rie di tipo diverso.

« Fare attenzione ed evitare lesioni + Vi ¢ il rischio di esplosioni o incen-  + Potrebbero bruciare o esplodere.
personali. di.

In caso di caduta del liquido delle batterie sulla In caso di ingestione di liquido della batteria,
pelle o sugli indumenti, lavare accuratamente con lavarsi i denti e consultare subito un medico. In
acqua pulita. Non utilizzare il telecomando se le caso di perdita dalle batterie, non utilizzare il tele-
batterie presentano delle perdite. comando.

« Le sostanze chimiche delle batterie potrebbero causa-  + Le sostanze chimiche contenute nelle batterie potrebbero
re scottature o altri pericoli. causare scottature o altri pericoli per la salute.
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Installazione

l Installazione

Selezione della migliore loc.

Unita interna

Installare il climatizzatore in una collocazione che soddisfi le

seguenti condizioni.

+ La collocazione scelta deve essere in grado di sopportare
un peso che superi quattro volte il peso dell'unita interna.

« La collocazione deve permettere l'ispezione dell'unita
come indicato nella figura.

+ Deve essere scelto una collocazione in cui l'unita possa
essere montata in piano.

+ La collocazione deve permettere un collegamento agevole
con l'unita esterna.

+ La collocazione scelta deve essere libera da interferenze
elettriche che potrebbero influire sul funzionamento dell'u-
nita.

+ Una collocazione in cui la circolazione dell'aria nell'ambi-
ente sia soddisfacente.

« Vicino all'unita non vi devono essere fonti di calore o pro- l

duzione di vapore.
Spazio di servizio
Scegliere un punto di installazione che abbia i seguenti requi-
siti e che sia approvato dal cliente.
+ Punto in cui il pavimento sia sufficientemente robusto da
sostenere il peso dell’unita interna.
+ Punto in cui il pavimento non sia troppo inclinato.

20 o pit

100 o pill

Lato anteriore 100
0 pill

1000 o piu 150 0 pil
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Flusso dell’aria
175 o pit

Direzione di
ingresso aria

+ Punto in cui nulla blocchi il passaggio dell'aria.

+ Punto in cui sia possibile o scarico della condensa.

+ Punto in cui vi sia uno spazio sufficiente per linstallazione e
la manutenzione.

+ Punto in cui non vi sia alcuna possibilita di perdite di gas
infiammabile.

+ Punto in cui sia possibile garantire una distribuzione otti-
male dell’aria.

+ Punto in cui il collegamento mediante tubazioni tra unita
interna ed esterna & possibile entro i limiti permessi (vedere
il manuale di installazione dell'unita esterna).

+ Tenere unita interna ed esterna, cavo di alimentazione e

cavi di trasmissione almeno a 1 m dalla TV e da radio, per

evitare immagini distorte e scariche statiche (a seconda del
tipo e della sorgente delle onde elettriche, le scariche sta-

tiche potrebbero essere avvertite anche oltre 1 m),

[IMPORTANTE]
(Unita: mm) Lasciare spazio sufficiente
per 'ingresso dell'aria e la manutenzione.

Tipo A B
Tipo CEU 788 1080
Tipo CFU | 1066 1358

" Base

Manuale Installazione 7



Installazione

C Passo bullone )
+ Posizione dei fori per il fissaggio a parete
(Unit:mm)
Capacita(Btu/h) A
CE 858
CF 1136

—_

. Utilizzare l'attacco per I'installazione. Verificare che
la parete sia sufficientemente forte da sostenere il
peso dellunita. In caso di dubbio, rinforzare la
parete prima di installare I'unita.

2. L'unita richiede uno spazio minimo di 100 mm sul
lato inferiore per I'ingresso dell’aria. Assicurarsi
anche che l'unita sia a livello quando installata, in
modo che lo scarico scorra senza difficolta. Se
inclinata, I'acqua potrebbe perdere.

3. A seconda dello stato della parete, i rumori durante

I'uso potrebbero essere piu intensi.

CCome aprire/chiudere il pannello frontale )

« Come aprire/chiudere il pannello frontale

(1) Aprire il coperchio del pannello di controllo (bul-
lone destro e sinistro)

(2) Rimuovere le viti (bullone destro e sinistro)

(3) Sollevare il pannello frontale dell’unita.
+ Eseguire la procedura inversa per la chiusura.

198

270

.

.
.

e N

L]

(Unit:mm)
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Installazione

Collegamento dei fili

Smontare le parti elettriche, il coperchio della scatola e collegare i fili

=l

Cavi di alimentazione
Cavi diterra
(cavi di campo)

Cavi di trasmissione
(cavi di campo)

Collegamento cavi tra unita interna

Collegare i fili sui morsetti del quadro di comando uno alla volta in base allo schema di collegamento dell’u-
nita esterna.

« Assicurarsi che il colore dei fili sull'unita esterna e i numeri sui morsetti corrispondano a quelli dell’'unita

interna.
Morsettiera interna Morsettiera interna Unita esterna |Unita interna Central controller Unita esterna
10 | 28 |@ 3 | 4 |fsooufso0u] ou ] iou [nTeRNeT|oRY1|oRv2[an] r2v

E—

|

INGRESSO ALIMENTAZIONE UNITA INTERNA
(PUO ESSERE COLLEGATO ALL'UNITA ESTERNA)

GN/YL

A PERICOLO: Assicurarsi che le viti dei morsetti siano ben serrate.

A ATTENZIONE: Il cordone di alimentazione collegato all'unita dovrebbe essere scelto secondo le
seguenti specifiche.

Manuale Installazione 9
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Installazione

( ISOLAMENTO TERMICO )

1. Per la tubazione refrigerante, utilizzare un materiale isolante ?Aag‘c%i gci)rfiics)isaggio
termico con eccellente resistenza al calore (oltre 120°C).

2. Precauzioni in caso di elevata umidita:
Questo condizionatore € risultato conforme al test secondo la

norma "Condizioni ISO con vapore". Tuttavia, se utilizzato a _r*w\;xy* T tubaz

. . L . P |V ST ubazione
lungo in luoghi molto umidi (temperatura di condensazione: T :l ‘N\:tf‘jl: I refrigerante
superiore a 23°C), possono cadere delle gocce d’acqua. nita

interna
In questo caso, aggiungere materiale isolante come segue: .
L . . Isolatore termico
+ Materiale isolante termico da preparare... EPDM (etilene (accessorio)

propilene diene metilene)-oltre 120°C della temperatura di
resistenza al calore.

+ In ambienti molto umidi usare un isolante di uno spessore di
oltre 10 mm.

Isolamento per montaggio
(accessorio)

(Per i tubi dei liquidi)

Dopo aver verificato gli attacchi dei tubi per eventuali perdite,
assicurarsi di isolare con l'isolante accessorio per il montaggio,
facendo riferimento alla figura (serrare entrambe le estremita con
il morsetto). (Per tubi el gas)

Isolamento per montaggio

~«———tubi dei liquidi

Abrazadera (6)
(4 accessorio)

Flessibile tubazioni di scaric

+ La tubazione di scarico deve essere inclinata verso il basso (da 1/50 a 1/100). Accertarsi di prevedere I'incli-
nazione per impedire il flusso inverso.

+ Durante il collegamento del tubo di scarico, non esercitare una forza eccessiva sulla porta di scarico dell’'unita
interna.

« |l diametro esterno del collegamento di scarico all’unita interna & pari a 21 mm.

Materiale della tubatura: Tubo in polivinilcloruro da
25 mm e raccordi

« Installare Iisolante termico sulla tubatura di scarico

Materiale dell'isolante termico: polietilene espanso
con spessore maggiore di 10 mm.

+ Se si uniscono piu tubi di scarico, installarli secondo la procedura seguente.

. s

%

Inclinazione di almeno 1 /100

« Al termine dell'installazione delle tubazioni, controllare che il flusso di scarico sia corretto.
« Accertarsi di isolare tutte le unita interne.

10 murmiV. Unijta interna



Installazione

A\ AVVERTENZA:

Dopo aver realizzato le suddette condizioni, preparare i fili elettrici secondo le seguen-

ti istruzioni:

1) Utilizzare sempre un circuito di alimentazione dedicato esclusivamente al
condizionatore. Per quanto riguarda il metodo di collegamento, seguire lo
schema riportato all’interno del coperchietto quadro di comando.

3
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2) Montare un interruttore tra la fonte di alimentazione elettrica e I'unita.

3) Le viti che fissa il cablaggio nella scatola componenti elettrici puo allentarsi a
causa delle vibrazioni alle quali & sottoposta durante il trasporto. Controllarle
e verificare che siano tutte ben serrate. (Un eventuale allentamento puo pro-
vocare la bruciatura dei fili da corto.)

4) Specificare la fonte di alimentazione elettrica
5) Controllare che la capacita elettrica sia sufficiente.

6) Verificare che la tensione di avviamento sia mantenuta almeno al 90% della
tensione nominale indicata sulla targhetta.

7) Controllare che lo spessore dei cavi sia quello indicato nelle specifiche relati-
ve alle fonti di alimentazione elettrica. (Notare in particolare il rapporto lun-
ghezza-spessore del cavo.)

8) Installare sempre un interruttore differenziale in ambienti dove sia presente
acqua o umidita.

9) Eventuali cali di tensione possono causare i seguenti problemi:
« Vibrazioni sui teleruttori, danni ai loro punti di contatto, rottura dei fusibili, disturbi
al normale funzionamento dei dispositivi di protezione da sovraccarico.
» Assenza di energia di avviamento per il compressore.

CONSEGNA

Mostrare al cliente il funzionamento e le procedure di manutenzione del prodotto avvalendosi del
manuale d’uso (pulizia del filtro aria, regolazione temperatura, ecc.).

Manuale Installazione 11



Installazione

Impostazione Dip Switch

1. Unita interna

Funzione Descrizione Impostazione di spegnimento Impostazione | Predefinito
di accensione
SW1 |Comunicazione |N/A (predefinito) - - Off
SW2 |Ciclo N/A (predefinito) - - Off
SW3 | Controllo gruppo | Selezione master/slave Master Slave Off
SW4 | Modalita contatto | Selezione della modalita Selezione del telecomando
a secco contatto a secco cabllayolgenza_ fili della Automatico off
modalita di funzionamento
manuale o automatica.
SW5 |Installazione Funzionamento continuo ventola | Cancellazione funzionamento continuo - Off
SW6 | Collegamento N/A - Off
riscaldatore
SW7 |Collegamento Scelta del collegamento Rimozione collegamento In funzione
ventilatore ventilatore
Selezione pale Scelta del lato pala Lato alto + lato basso pala | Solo lato alto |  Off
(console) alto/basso pala
Selezione regione | Selezione regione tropicale Modello generale Modello tropicale
SW8 |Ecc. Ricambio - - Off
A\ ATTENZIONE

Per modelli Multi V, il DIP switch 1, 2, 6, 8 deve essere impostato su OFF.

2. Unita esterna

Nel caso in cui i prodotti soddisfino delle condizioni specifiche, la funzione “Indirizzamento automatico”
pud partire automaticamente con la velocita migliorata girando l'interruttore DIP #3 dell’'unita esterna e

reimpostando la Potenza.

% Condizioni specifiche :
- Tutti i nomi delle unita interne sono ARNU****4.
- Il numero seriale del Multi V Super IV (unita esterne) & successivo ad Ottobre 2013.

Interruttore DIP 7 segmenti

PCB Unita Esterna

LLLPLLLY

_—

12 3 4 5

LRI

[

Interruttore DIP Unita Esterna

123 46584¢8&7
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Installazione

Impostazione Controllo ¢

1. Controllo gruppo 1

H Telecomando cablato 1 + unita interna standard

S oppure

O S

sresces

A T

T e

Sistema rete LGAP

o T ey =
_— T — —GND
?‘_ ‘J.\/If_ster_‘_%. Ls.l.e_\ve ‘ -S_Iav_e_! 111 ] S Slave —1S§%/nale

Collegare soltanto segnale seriale e linee

Visualizzazione messaggio di errore
GND tra unita interna slave

B Commutatore nel PCB

@ Impostazione master © Impostazione slave
- N. 3 Off -N.30n

Interruttore DIP Unita Interna

Alcuni prodotti non hanno Interruttore DIP sul PCB. E’ possibile impostare le unita interne come
Principale o Secondaria utilizzando il telecomando senza fili invece dell'Interruttore DIP.
Per i dettagli dellimpostazione fare riferimento al manuale del telecomando.

1. E possibile controllare fino a 16 unita interne (Max.) con un telecomando cablato.
Impostare solo una unita interna su Master, impostare le altre su slave.

2. E possibile effettuare il collegamento con ogni tipo di unita interna.

3. E possibile utilizzare contemporaneamente il telecomando senza fili.

4. E possibile collegare con contatto a secco e controller centrale contemporaneamente.
- L'unita interna master puo riconoscere solo il contatto a secco e il controller centrale.

5. Nel caso si verifichi un errore sull’unita interna, il codice di errore appare sul telecomando cablato.
E’ possibile controllare le altre unita interne, tranne quella che ha generato I'errore.
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Installazione

s A partire da febbraio 2009 si possono collegare tutte le unita interne.
¥ Pud provocare malfunzionamenti quando non c’€ nessuna impostazione per master e slave.

¥ Nel caso di Controllo di Gruppo, € possibile utilizzare le seguenti funzioni.
- Selezione della modalita funzionamento o arresto.
- Impostazione della temperatura e controllo della temperatura della stanza
- Variazione dell’'ora attuale
- Controllo del flusso (Forte/Medio/Basso)
- Impostazioni di prenotazione
Non & possibile utilizzare alcune funzioni.

2. Controllo gruppo 2
H Telecomandi cablati + unita interne standard

= == | oppure
Sistema rete LGAP

s

.-".k-,

/ ....//. \
— |‘ — and
a\_ Master " Master !_ave! ............. Slave Segnale
f

el 12V

Non collegare linea seriale da 12 V

i

Visualizzazione

s E” possibile controllare 16 unita interne (Max) con il telecomando cablato principale.
¢ Diversamente da questi, avviene lo stesso con il controllo gruppo 1.

14 muLmi V. Unita interna



Installazione

3. Controllo gruppo 3
H Collegamento misto con unita interne standard e unita ingresso aria fresca

=| oppure

Sistema rete LGAP

24
77

. . — GND
@ Signal
L —12V

T

isualizzazione messaggio di errore Visualizzazione messaggio di errore
H
|

Master i
- 0B

s In caso di collegamento con unita interna standard e unita ingresso aria fresca, separare la secon-
da dalla prima. (N, M < 16) (Questo perché le impostazioni della temperatura sono diverse.)

s Oltre a queste,é la stessa cosa con il Controllo Gruppo 1.

Standard

* FAU: unita ingresso aria fresca

Standard: unita interna standard
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Installazione

4. 2 Telecomando
H Telecomando cablato 2 + unita interna 1

oppure

Sistema rete LGAP

2L
77

7 7 \/ A \
& : - E — G\D
Sn) Slave F Slavet. ([ ST Slave Signal

—_— 12V

Visualizzazione
| messaggio di errore

Master -

1. E possibile collegare due telecomandi cablati con un’unita interna.
Impostare solo una unita interna come Principale, impostare le altre come Secondarie.
Impostare solo un telecomando cablato come Principale, impostare gli altri come Secondari.

. Con ogni tipo di unita interna é possibile collegare due telecomandi.

. E possibile utilizzare contemporaneamente il telecomando senza fili.

. E possibile collegare con contatto a secco e controller centrale contemporaneamente.

. Nel caso in cui si verifichi un errore su una unita interna, il codice di errore appare sul
telecomando cablato.

6. Non esistono limite al funzionamento dell’unita interna.

a s wWN
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Installazione

5. Accessori per I'impostazione controllo gruppo
E possibile impostare il controllo gruppo usando gli accessori seguenti.

2 unita interne EA + telecomando

1 unita interna EA + telecomando cablato 2EA

s Cavo PZCWRCGS usato per il collegamento

(
\‘ PZCWRCG3
]

/
i

Master

s Cavo PZCWRC2 usato per il collegamento

PZCWRC2

o .

Master  Slave

4 M
A\ ATTENZIONE
+ In caso di normativa locale che richiede I'utilizzo di cavi plenum, utilizzare canaline non com-
bustibili completamente chiuse.
J

S
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Installazione

Designazione modello

Combinazioni di funzioni

A: Funzione di base L: Neo Plasma (Montato a parete)

C: Plasma (Cassetta a soffitto)

G: Statica bassa K: Calore altamente sensibile

U: Da pavimento senza supporto

SE/S8 - R: Specchio V: Argento B: Blu (Colore pannello tipo ART COOL)
SF - E: Rosso V:Argento G:Oro 1:Bacio (Possibile cambio foto)
Q: Console Z: Unita ingresso aria fresca

Nome telaio

Potenze elettriche

1:1@, 115V, 60Hz 2:10, 220V, 60Hz

6:10, 220 - 240V, 50Hz 7:10@, 100V, 50/60Hz

3:10, 208/230V, 60Hz G:10, 220 - 240V, 50Hz/1Q, 220V, 60Hz

Capacita raffreddamento totale in Btu/h
ad es.) 5,000 Btu/h — '05' 18,000 Btu/h — '18'

Combinazione di tipo di inverter e solo raffreddamento
0 pompa di calore

N: Inverter CAe H/P  V:Inverter CA e C/O

U: Inverter CC e H/P e C/O

Sistema MUILTIV. con unita per interni che usa R410A
# LGETA:U Ex) URN

Emissione rumore durante I'uso

La pressione acustica con pesatura A emessa da questo prodotto & inferiore a 70 dB.

** Il livello di rumore pud variare in base al sito.

| valori indicati sono livelli di emissione e non rispecchiano necessariamente livelli di lavoro sicuri.
Anche se vi & una correlazione tra I'emissione e i livelli di esposizione, questa non pud essere utilizzata
in modo affidabile per determinare se sono necessarie ulteriori precauzioni.

Il fattore che influenza il livello reale di esposizione della forza lavoro include le caratteristiche della
stanza di lavoro e le altre fonti di rumore, ovvero il numero di apparecchiature e di altri processi adia-
centi e la durata temporale per la quale un operatore & esposto al rumore.

Inoltre, il livello di esposizione consentito puo variare di paese in paese. Queste informazioni, tuttavia,
consentono all'utente dell'apparecchiatura di eseguire una migliore valutazione dei pericoli e dei rischi.

Concentrazione limite ‘

La concentrazione limite & il limite di concentrazione del gas Freon dove € possibile intraprendere
misure immediate senza danni al corpo umano quando il refrigerante si disperde nell'aria.

La concentrazione limite deve essere descritta nell'unita di kg/m® (peso del gas Freon per volume
aria unita) per facilitare il calcolo

| Concentrazione limite: 0,44 kg/m’ (R410A) |

H Calcolare la concentrazione di refrigerante
Quantita totale di refrigerante reintegrato nella struttura refrigerante (kg)

Concentrazione refrigerante = — —— — T —
Capacita della stanza piu piccola in cui viene installata l'unita da interni (m?)

18 muLmiV. Unita interna



@ LG

Life's Good

[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA



	1,MFL67142708,영어
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